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Objednavatel a adresa :

PROTOKOL O SKUSKACH ¢&. 2960/ 2017

OBEC HATNE
Obecny drad. 018 02 Hatné

Predmet skusky ( vyrobok )

Détum odberu a prevzatia skusobnej vzorky :

Teplota pri prijme viorky:
Spésob odberu a dodania vzorky

do skosobne :

Vysledok skufok vyvkonanych v diioch -
Oznacenie vzoriek podla Ziadanky na vySetrenie ;

MNazov vaorky :

Pocet strdn: |

Potdet listov . |

Vzorka cislo: 2960/ 20]7
! x pitn& voda

17.052017, 15:00 hod.

4°C

STN ISO 5667-5. STN EN 150 19458
laboratérium (MVDr. Sveckova) (N)
17.05.2017 - 20.05.2017

2606072017

Pitna voda — odb. miesto : bytovka — obecny vodovad

: netiftaty limit |
ukazovarel' jednotka vysledok | merania meidda AN L SR 4962010
U(k=2) [ J
Skupina znakoy @ fysikiine — chemické . __
Dusitany (N{ ;) mg/1 = 0,020 - STN EN 26777 A ] 0.3
Dusiénany {NC .} mg/| 194 13 % S5TN 1SO 7890 - 3 A o —_—
Amonne iony (NH',) mg/! < 0,020 - STN IS0 7150 - 1 A 0.5 B
oH - 741 1% STN 99 9000 A 6.5 05
Elektrol vodivost (25°C) mSm 62,6 49 STN EN 27888 A 1250 |
Farba mg/ 1Pt <3 2 STN EN IS0 7887 A iy B
Pach - ‘ihfmf;‘* . STN EN 1622 A Bez zipachu
Chut ) < prahovd STN EN (622 A Frij.atel‘na? pre
hodnota spotreds, q
Zikal FAL < | 2 STN EN IS0 7027 A 4 i
Teplota “C 1.0 - 5TN 757374 A L
e Ll <0,50 STN EN ISO 8467 A 34
Absorbancia 254 nmi lem - 0,008 17 % STN 75 7360 A 008 |
[Zelezo (Feyy) mg/T < 0,050 - STN ISO 6332 A 0203
Mangan (Mn™') mg/| < 0.02Q - $TN ISC 6333 A 0.05/0.2 ]
Volny chidr mg/l 0,05 15 % STN EN IS0 7393 - 2 A 0.05 030
Skupina znakov : mikrobiologicky ndlez
Escherichia cofi 37°C KTJ/100mI 0 | SR h e | 0
Koliformné bak. 37°C KTY/100m| 0 - | smimmroga L | 0
Enterokoky 37°C KTJ/100m] 0 - STN EN 150 789%-2 A —0
Kultivov.mikroors, 36°C KT Iml 3 30 % STN EN IS0 6272 A BT
Kultivov. mikroorg, 22°C K11 tmt 35 30 % 8TN EN 150 6222 A 20)
{ Klostridia 37°C | KT)100ml 0 z STM EN 26461-2 A 4

Laver skafok: vzorka vody uzaatens dislom 2960/2017 v sledovanych ukazovateioch sphia podiadavky Nariadenia vIads S ¢ 3442000 7 7.
vneni zmien 2 Juplnkov NV SR C496/2010 7. 2., o vide ifene) na Fudskin spotrebu 2 kaniralu kvaline vody urdeng na sk P

Meradid a meracie zarigdenia pouZité na skasky boli kalibrované. alebo overend v zmysle pl:_img';qhqr@:trgfp‘g' kvich
predpisov. Vysledky skizok sa rykaji len predmetov skidsky a nenahradzaj ing rezhodnutiz Organoy stmui:h&“_dy)!ﬂm.

Protokol mbze byl reprodukovany len cely, po &astiach len s plsomnym sirhlasnm_l.r_i__ﬂ#itei‘a 5h}‘§§hne. Ly

Lhtum vystaventa protokolu:
Za spravhost vsledkov zod poveds:

Schvaluje:
Pripis dostane:
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