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PROTOKOL O SKUSKACH ¢. 635272023

Objednavatel' a adresa:  OBEC HATNE Polet stran: 1z2
Obecny drad 46 Pocet listov : 1
018 02 Vzorka ¢islo : 6352 /2023
Predmet skusky : 1 x pitn4 voda
Datum odberu a ¢as dorucenia vzorky : 12.10.2023, 15:00 hod.
Teplota vzorky pri prijme : 6,4°C
Sp6sob odberu a dodania vzorky : MVDr.Sveckova, podl'a M oPiV (A)
v ¢ase 10:30 az 10:50 hod.
Vysledok sktisok vykonanych v diioch : 12.10.2023 - 16.10.2023
Oznacenie vzoriek podla Ziadanky na vySetrenie: ~ 6352/2023
Nazov vzorky : Pitn4 voda — odb.miesto : bytovy dom 200
neistota limit
, jednotka vysledok merania metéda A/N | vyhiMZ SR
ukazovatel Uk=2) 91/2023
Skupina znakov : fyzikilno — chemické
Dusitany (NO;) mg/l < 0,020 - STN EN 26777 A 0,5
Dusi¢nany (NO;) mg/1 10,1 13 % STNISO 7890 -3 A 50
Amoénne iény (NH, ") mg/l < 0,020 - STNISO 7150 -1 A 0,5
pH - 7,13 2% STN 99 9000 A 6,5-95
Elektrol.vodivost (25°C) mS/m 37,5 4 % STN EN 27888 A 125
Farba mg/1Pt <5 - STN EN ISO 7887 A 15
Pach - < prahov4 hod. - STN EN 1622 A Prijatelna
Chut - < prahova hod. - STN EN 1622 A | pre spotreb.
Zakal FAU <1 - STN EN ISO 7027 A 5
Teplota °C 8,5 = STN 757375 A §-12
ggi‘g“;f;;ggge(bé‘hksyétkf mg/l 0.64 16 % STN EN ISO 8467 A 3,0
Absorbancia 254 nm/lcm - 0,011 21 % STN 75 7360 A 0,08
Zelezo (Fe.) mg/1 < 0,050 - STN ISO 6332 A 0,2/0,5
Mangén (Mn*") ug/1 <20,0 - STN ISO 6333 A 50/100
Volny chiér mg/] < 0,03 - STN EN ISO 7393 - 2 A 0,3
Skupina znakov : mikrobiologicky a biologicky nélez
o - STN EN ISO 9308-1
Escherichia coli 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 9308-1/A1 A 0
’ 2 o STN EN ISO 9308-1
Koliformné bak.37°C KTJ1/100ml 0 - STN EN ISO 9308-1/A1 A 0
Enterokoky 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 7899-2 A 0
Kultivov.mikroorg.36°C KTJ/1ml 32 29 % STN EN ISO 6222 A 50
Kultivov. mikroorg.22°C KTJ/Iml 95 29 % STN EN ISO 6222 A 200
Clostr.perfringens 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 14189 A 0
Abiosestén % pokr.pola 3 - STN 757712 N 10 =
Zelezité a manganové bakt. | % pokr.pol'a 0 2 STN 757712 N 10
?;frfr‘:;:ikﬁ‘;’fbaktérﬁ) jedince/Iml 0 . STN 757711 N 0
Mikromycéty jedince/Iml 0 - STN 757711 N 0
Zivé organizmy jedince/1ml 0 - STN 757711 N 0
Mftve organizmy jedince/1ml 0 - STN 757711 N 30
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Objednavatel' a adresa: ~OBEC HATNE Polet stran: 1z2
Obecny trad 46 Pocet listov : 1
018 02 Vzorka ¢islo: 6352 /2023

Zaver skidSok : vzorka vody oznalena &islom 6352/2023 v sledovanych ukazovateloch splita poziadavky vyhlasky MZ SR &. 91/2023 Z.z., ktorou
sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody. Silad vychddza z 95 % pravdepodobnosti pokrytia pre
roziirent neistotu a rozhodovacie pravidlo je uplatnené v zmysle ILAC-G8:09/2019.

Meradla a meracie zariadenia pouZzité na skisky boli kalibrované, alebo overené v zmysle platnych metrqlogickych
predpisov. Vysledky skiSok sa tykaju len predmetov skiisky a nenahradzaji iné rozhodnutia orgdnov §titneho dozoru.

Protokol moze byt reprodukovany len cely, po &astiach len s pisomnym stihlasom riaditela sktisobne.

Datum vystavenia protokolu:

Za spravnost vysiedkov zodpoveda:
Schvaluje:

Pripis dostane:

16.10.2023

Ing. Pijak, Ing. Laluhova MVDr. $veckol

, Riaditel’ Skusobne V
OBEC HATNE

Obecny trad 46
018 02
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